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1 | Einleitung

1.1 | Zweck des Dokuments
Dieses Dokument beschreibt die Rahmenbedingungen und das Vorgehen zur Nutzung der
Kundenschnittstelle, welche die Landis+Gyr Stromzahler gemass StromVV anbieten.

1.2 | Zielpublikum

Netzbetreiber, welche den StromVV konformen Betrieb der Landis+Gyr Stromzahler verantworten.
Fir Smarthome Hersteller, die Landis+Gyr Zahler in ihre Losung integrieren mochten, gibt es
weiterfiihrende technische Dokumentation, siehe Kapitel 6 |6 |.

1.3 | Vorwort

In der Schweiz verkauft Landis+Gyr Elektrizitats-Zahler, welche tber eine Endkunden-Schnittstelle nach
StromVV verfiigen. In diesem Dokument definiert Landis+Gyr, welche Daten lber diese Schnittstelle
standardmassig ausgegeben werden (Standard CIP-Liste - Consumer Information Push). Die Daten
wurden so gewahlt, dass angeschlossene «Smart-Home» Systeme moglichst alle relevanten Daten aus
dem Zihler auslesen kénnen. *

Berlicksichtigte Zahler:

Zahler-Typ HW-Schnittstelle Applikations-Protokoll [Fallen unter
StromVV (Art. 8b)

E35C Module Optical Port oder wired CIP! nach IDIS P2 Nein
(wird nicht mehr Mbus
produziert)
E450 S4/S5 Optical Port oder wired CIP! nach IDIS P2 IE

Mbus
E570S2 Optical Port oder wired CIP! nach IDIS P2 IE

Mbus
E360S2 P1 DSMR? oder CIP® nach IDIS Ja

P2

1. CIP-Push Setup 1: 30 Push-Elemente, PS2: 30 PO, PS3: 30 PO, PS4: 30 PO

- Blue Book Edition 15 - Part 1 (OBIS CODES)

- Blue Book Edition 15 - Part 2 (COSEM Interface Classes)

- Green Book Edition 11 (DLMS/COSEM Architecture and Protocols)
2. DSMR Push Setup 1: 30 Push-Elemente
- https://www.netbeheernederland.nl/ upload/Files/Slimme meter 15 a727fcelfl.pdf
CIP-Push Setup 1: Bis FW R3: 16 Push-Elemente, ab FW GA-04: 30 Push-Elemente
4. CIP-Push Setup 1: 60 Push-Elemente

w
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2 | Standard CIP-Liste fiir die Schweiz
Um die Entwicklung und Umsetzung von «Smart-Home»-Ldsungen zu erleichtern, hat Landis+Gyr
folgende listen publiziert:

- Basisliste

- Erweiterte Liste

2.1 | Basisliste

Landis

Gyr

Logical Name; |Register Primarer

Attribute Index Anwendungsfall
1 0-x:25.9.0;2 Object list push setup consumer information 1 Push Syntax
2 0-0:42.0.0;2 Cosem logical device ID Gerateidentifikation
3 1-x:1.8.0;2 Active energy import +A |[Ql+QIV) Verrechnung
4 1-x:2.8.0:2 Active energy export -A (Qll+QlIl] Verrechnung
5 1-x:3.8.0;2 Reactive energy import +R |[Ql+Qll) Verrechnung
6 1-x:4.8.0:2 Reactive energy export -R (QllI+QlV] Verrechnung
7 0-0:96.14.0;2 Currently active tarifft Verrechnung
8 1-0:1.7.0;2 Instantaneous Active power import +P Energiemanagement
9 1-0:2.7.0;2 Instantaneous Active power export -P Energiemanagement
10 |1-0:32.7.0;2 Instantaneous Voltage L1 Energiemanagement
11 |1-0:52.7.0;2 Instantaneous Voltage L2 Energiemanagement
12 |1-0:72.7.0;2 Instantaneous Voltage L3 Energiemanagement
13 [1-0:31.7.0;2 Instantaneous Current L1 Energiemanagement
14 [1-0:51.7.0;2 Instantaneous Current L2 Energiemanagement
15 |1-0:71.7.0;2 Instantaneous Current L3 Energiemanagement

2.2 | Erweiterte Liste

Logical Name;
Attribute Index

Register

Primarer
Anwendungsfall

16 |1-0:21.7.0;2

Positive active instantaneous power (A+) in phase L1
(lQ+alv])

Energiemanagement

17 [1-0:41.7.0;2

Positive active instantaneous power (A+) in phase L2
(la+Qlv])

Energiemanagement

18 |1-0:61.7.0;2

Positive active instantaneous power (A+) in phase L3
(la+aivy)

Energiemanagement

19 |1-0:22.7.0;2

Negative active instantaneous power (A-) in phase L1
(lan+ait|)

Energiemanagement

20 |1-0:42.7.0;2

Negative active instantaneous power (A-) in phase L2
(rQu+ality)

Energiemanagement

21 |1-0:62.7.0;2

Negative active instantaneous power (A-) in phase L3
(rQu+ality)

Energiemanagement

22 |1-0:23.7.0;2

Positive reactive instantaneous power (Q+) in phase L1

(lai+Qll])

Energiemanagement

23 |1-0:43.7.0;2

Positive reactive instantaneous power (Q+) in phase L2

(lai+Qll])

Energiemanagement

1 Objekt nicht vorhanden mit E570 S2 flr FW-Versionen vor V8x.14.15
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24 |1-0:63.7.0;2 Positive reactive instantaneous power (Q+) in phase L3 Energiemanagement
(lal+all|)

25 |1-0:24.7.0;2 Negative reactive instantaneous power (Q-) in phase L1 Energiemanagement
(lam+Qiv])

26 |1-0:44.7.0;2 Negative reactive instantaneous power (Q-) in phase L2 Energiemanagement
(lam+Qiv])

27 |1-0:64.7.0;2 Negative reactive instantaneous power (Q-) in phase L3 Energiemanagement
(lam+Qiv])

28 |0-0:96.13.0;2 |Consumer message text! Endkunden Info

2.3 | Vorgaben fir die verschiedenen iMG

Mit nur 15 Elementen in der Basisliste ist es nicht moglich, alle (moglichen) Anwendungsfalle
abzudecken. Deshalb hat Landis+Gyr eine erweiterte Liste definiert, die fiir alle Zahler, die diese
unterstitzen, verpflichtend ist.

2.3.1| E360S2

Der E360 S2 Zahler bis FW R2f.x (U.071.02.xx) unterstiitzt nur 15 Push-Elemente. Dies entspricht der
Basisliste.

Ab FW GA-04 (U.071.04.xx) werden 30 Push-Elemente unterstiitzt Basisliste und Erweiterte Liste.

2.3.2 | E450 54

Die CIP-Funktionalitat gewahrleistet die Unterstiitzung der Basisliste und der Erweiterte Liste ab der
ersten nach StromVV Art. 8b zertifizierten Version. Es handelt sich dabei um die Firmware Version
V93.12.xx.

2.3.3 | E450 S5
Die CIP-Funktionalitat unterstitzt der Basisliste und der Erweiterte Liste wird ohne Einschrankung
unterstutzt.

2.3.4 | E570S2

Die CIP-Funktionalitat gewadhrleistet die Unterstiitzung der Basisliste und der Erweiterte Liste ab der
ersten nach StromVV Art. 8b zertifizierten Version. Es handelt sich dabei um die Version V8x.10.xx.
Die Objekte 0-0:96.14.0;2 (Currently active tariff) und 0-0:96.13.0;2 (Consumer message text) werden
erst ab der Firmware Version V8x.14.xx unterstitzt.

2.4 | Wichtige Informationen zur installierten Basis

Es befinden sich in der Schweiz bereits > 200'000 E450 und einige E35C / E570 im Einsatz. Alle diese
Zahler wurden mit der sogenannten "smart-me"-Standardliste parametriert, welche sich von der
Landis+Gyr Standard CIP-Liste unterscheidet. Falls kein smart-me Dongle an diesen Zahlern installiert ist,
kann diese auf die Standard CIP-Liste umparametriert werden. Diese Dienstleistung kann auch tber die
Landis+Gyr Ticketplattform Service Now: Other - Devices - EMEA Service Portal (service-now.com)
angefragt werden.

www.landisgyr.com
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Im Anhang 7.1 | finden Sie die Standardkonfiguration, wie sie zwischen Smart-Me und Landis+Gyr
festgelegt wurde.

1. Damit der Zdhler der METAS 8b Datensicherheitspriifung und der Datenschutzrichtlinie entspricht,
muss die Verschllsselung der CIP-Daten zwingend eingeschaltet werden.
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2008/226/de#art 8 b

2. RL-DSP —CH Anhang 1 Kapitel 2.4.1

3 | Inbetriebnahme der Endkundenschnittstelle

Die Zahler (iMG) werden standardmassig mit deaktivierter Schnittstelle ausgeliefert oder individuell vom
Netzbetreiber konfiguriert.

Die Inbetriebnahme der Kundenschnittstelle kann sowohl vor Ort als auch Gber unser AIM/HES System
durchgefiihrt werden.

Nach der Inbetriebnahme/Aktivierung der Schnittstelle sollten die Parameter wie in den folgenden
Kapiteln eingestellt sein. Dies dient ebenfalls als Kontrolle im Falle eines Fehlers.

3.1 | E450 & E570:
Uberpriifung der Kommunikations- / Ubertragungsgeschwindigkeit Baudrate (bps)

2 QA h & 4

w  10105: Communication Interfaces

Optical Interface (0-1:22.0.0)
» = 1077 Service Communication

» = 10178: Local Communication B ES T pEEr QG005

Verbraucherinformationsschnittstelle und Richtlinie der Meldungssicherheit aktiviert

W8 B 10334: Consumer Information Interface HDLC Transmit Buffer Size 128 bytes
t‘!‘ 10235: Optical Interface
¥ g 10336: Wired M-Bus Interface Wired M-Bus Interface (0-2:22.0.0)
= 10179: Remote C icati
’ mote Lommumnication Transmission Speed 2400 * | bps
5% = 7 10285: Push
5% © 7 10369: Consumer Information Interface HDLC Transmit Buffer Size 123 bytes

2 QL k

w _ 10369: Consumer Information Interface

B W 10404: Cll Client

4

ClI Client Setup (0-0:199.35.0)

» © 10405: Consumer Message Application Process ID 103
— . C Inf ion tion ;
? 10406: e y and Type pre-established
5 © 7 10407: Consumer Information 2 (TOU Data)
5 == 10408: C Inf ion 3 (Configuration Da M Security (255) according to Cll message security policy

v _ 10119: Security System
5 © 7 10458: Access Levels
» © 10480: Message Security
~ _ 10109: Access Rights to Data and Parameter
» = 10459: Diagnostics and |dentification Numbers
» = 10460: Input and Qutput Control
5 57 10461: Clock

Cll Security Setup (0-0:43.0.1)

Message security policy

Authenticated Encrypted Signed

Security suite | (0) AES-GCM-128 for authenticated encryption and AES-128 for key wrapping *
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Push Einstellung: Transportdienst und Push Ziel festgelegt

¥ N Q&
o 10369 Consumer Information Interface
5 57 10404: Cll Client

7 10405: Consumer Message

"

7 10406: Consumer Information 1 (Consumption and
10352: Push Setup Consumer Information 1
10348: Push Scheduler Consumer Information 1

“7% 10407: Consumer Information 2 (TOU Data)

» © 7 10408: Consumer Information 3 (Configuration Da

vy

P

Push Setup Consumer Information 1 (0-8:25.9.0)

Push Transpert Service | (5) HDLC e

Push Destination Wired M-Bus Interface (0-2:22.00) ~

Optical Interface (0-1:22.0.0)

Wired M-Bus Interface (0-2:22.0.0)
MNumber of Retries 0

Randomisation Interval

Repetition Delay |0 5

Push Einstellung: Register Auswahl gemass 0 Standard CIP-Liste fur die Schweiz.

Push Zeitsteuerung: Aktion und Ausflihrungszeit gesetzt

¥ ) S
w _ 10389: Consumer Information Interface
5 O 10404: Cll Client
% © 7 10405: Consumer Message
v _ 10406: Consumer Information 1 (Consumption and
10352: Push Setup Consumer Information 1
5 © 7 10407: Consumer Information 2 (TOU Data)
» = 10408: Consumer Information 3 (Configuration Da
5 5 10409: Consumer Information 4 (Multi Utility)
w  10119: Security System
5 57 10458: Access Levels
» =7 10480: Message Security
w  10109: Access Rights to Data and Parameter
% = 10459: Diagnostics and Identification Numbers
5 57 10460; Input and Qutput Control
3 o 10461: Clock
5 ©7 10462; Energy Registers
% = 10463: Demand Registers

J

Push Scheduler Consumer Information 1 (0-5:15.0.4)

Action

push data of consumer information 1~

Execution Time

)

Execution Time

every minute - second 00
every minute - second 05
every minute - second 10
every minute - second 15
every minute - second 20
every minute - second 25
every minute - second 29

every minute - second 35

[¥=-T - B = T W T " I = B

every minute - second 40

—
[=]

every minute - second 45

—
—

every minute - second 30

—
[R=]

every minute - second 55
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3.2 | E360
Uberpriifung der Kommunikations-/Ubertragungsgeschwindigkeit Baudrate (bps)

Landis
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&

| QAL k

w 10105 Communication Interfaces
» = 1M7T: Service Communication
% = 10179 Remote Communication

5% = 10178: Local Communication

43 B 14190: Consumer Information Port Communicatio

Verbraucherinformationsschnittstelle und Richtlinie der Meldungssicherheit aktiviert

.

Electrical Interface (P1) (0-5:22.0.0)

Transmission Speed 115200

bps

¥ N

Qh k
:
+w __ 10109: Access Rights to Data and Parameter

“ 10459: Diagnostics and ldentification Numbers
“ 10460: Input and Output Control
“ 10461: Clock
“ 10616: Measurement channels/measurement sy
“ 10462: Energy Registers
= 10463: Demand Registers
= 10464: Time of Use and Tariff Management
= 10465: Billing Data and Load Profiles
=7 10466: Multi Utility
= 10467: Event Logs

>

>

>

>

>

>

?

?

?

>

3 = 10468: Fraud Detection and Access Supervision
3 7 10469: Power Quality

» ©7° 10470: Disconnecter

» © 7 10471: Demand and Current Supervision
% = 10617: Event Notifications

» 57 10472: Alarms

» © 7 10473: Display

5 7 10474: Local Communication

5 © 7 10475: Remote Communication

5 5 10476: Push

5 7 10477: Consumer Information Interface
?

= 10478: Security and Access Management

o SEEANATR Rl Darsmsataric stinn

4

Access Role Definition - Consumer (0-0:40.0.15)
Client SAP 103
Rale Name Consumer
Rale Status (2) pre-established

Access Security
Authentication (0) no authentication = |
Security Attributes

Access possible over local optical interface

Access possible over remote interface |
Set menu active ]
Credentials

Password (secret)

/]

Message Security (0-0:43.0.1)
Security Setup

Security setup 1 - Consumer CIP

Security Suite | (0) AES-GCM-128 h

Minimum Message Security Policy

Authenticated Encrypted Signed

www.landisgyr.com
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P1 Port Versorgung aktiviert und Protokoll festgelegt.
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Hier besteht die Wahl zwischen DLMS und DSMR je nach Anwendungsprotokoll. Die
datenschutzkonforme Implementierung von DLMS/COSEM (IDIS CIP) ist standardmassig ausgewahlt.

QAh k
o B 10334: Consumer Information Interface

v 10MS: Security System
» = 7 10570: Access Roles
w _ 10109: Access Rights to Data and Parameter

L

= 10461: Clock

>
» = 10460 Input and Output Control
>
3

3.2.1 | DLMS/COSEM Mode

“ 10459: Diagnostics and |dentification Numbers

7 10616: Measurement channels/measurement sy

p

P1 Port Power Supply (0-0:130.0.95)

P1 port power supply | enabled ~

P1 Port - Mode Selection (0-0:20.0.1)

(®) DLMS/Cosem Mode (IDIS CIP)

) DSMR Mode

Push Einstellung: Transportdienst und Push-Ziel festgelegt

QR &

“ 10334: Consumer Information Interface

11251: P1 Port Power Supply

'f_* 11252: P1 Port - Mode Selection

© 10405: Consumer Message
10333: Push Setup Consumer Message
10345: Push Scheduler Consumer Message

w _ 10119: Security System

5 = 10570: Access Roles

% = 1 10109: Access Rights to Data and Parameter

P

W

b4

p

Push Setup Censumer Message (0-6:25.9.0)

Push Transport Service | (5) HDLC =

Push Destination Electrical Interface (P1) (0-5:22.0.0) ~
Optical Interface (0-1:22.0.0)

Electrical Interface (P1) (0-3:22.0.0)

Randomisation Interval

Mumber of Retries ]
Repetition Delay 0] s
Enabled

Push Einstellung: Register Auswahl gemdass 0Standard CIP-Liste fiir die Schweiz

Push Zeitsteuerung: Aktion und Ausflihrungszeit gesetzt.
Ab der Firmware Release GA-04 kann das Ausfihrungsintervall auf 5 Sekunden eingestellt werden.

QL k

w 10334 Consumer Information Interface
11251: P1 Port Power Supply
t’lﬁ 11252: P1 Port - Mode Selection

2

w _ 10405: Consumer Message
10333: Push Setup Consumer Message
E’ 10345: Push Scheduler Consumer Message
w 1019 Security System
= 10570: Access Roles
= 10724: Public Access

W

}

5 = 1 10572: Management Access
w © 7 10573 Manufacturer Access
% = 1 10574: Role Administrator

p

Push Scheduler Consumer Message (0-4:15.0.4)
Action push consumer message

Execution Time

)

Execution Time

every minute - second 00
every minute - second 10
every minute - second 20
every minute - second 30

every minute - second 40

L T 1t L

every minute - second 50

www.landisgyr.com
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3.2.2 | DSMR Mode
Der DSMR Mode erfiillt METAS 8b Datensicherheitspriifung und der Datenschutzrichtlinie nicht, da die
Daten nicht verschlisselt werden kdnnen.

Push Zeitsteuerung: Ausfiihrungszeit gesetzt
Push Register Ausgewahlt

Landis

Gyf+
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&0

v

QR k [

=7 10334: Consumer Information Interface

Datenformat und Einheitenliste

() 1125191 Port P Suph Cll Port Setup (0-0:21.0.0)
+ P11 Port Power Supply
'{.! 11252: P1 Port - Mode Selection Rehlimed
+ 7 10405: Consumer Message Push Object List
CREXIEET
10891: Format Configuration Choiice: Push Object List:
« O 10119: Security System (4]
« =7 10570: Access Roles Logicel Name: ¢ Group Logical Name: ¢ oo i
5 £ 10724: Public Access Attribute Index Attribute Index
4 == 10572 Management Access 1-13.66:2  Maximum demand +R (Q1+Qll) rate § Demand Al [1 3 001002 Clock Time A
5 == 10573: Manufacturer Access 1-1367;2  Maximum demand +R (QI+Qll) rate 7 Demand 2 1-1180;2  Active energy import +A [Q1+QIV)
5 == 10574: Role Administrator 1-1368;2  Maximum demand +R (Ql+Qll rate 8 Demand 3 1-1280;2  Active energy export -A (Qll+<Qlll)
5 == 10575: User Administrator 114612 Maximum demand -R (Qlll+QIV) rate 1 Demand 4 1-1380:2  Reactive energy import +R (Ql+Qll)
4 == 10576: Data Collector 114622 Maximum demand -R (QIll+QIV) rate 2 Demand 5 1-1480;2  Reactive energy export -R (Qlll+QIV)
3 == 10577: Security Administrator 1-1463;:2  Maximum demand -R (QIll+QIV) rate 3 Demand 6  1-0:17.0;2  Active powerimport total
4 == 10578: Pre-established 1-1464;2  Maximum demand -R (QIIl+QIV) rate 4 Demand 7 10270;2  Active power export total
1AARED  Mavimien damand B (ANLAN rata & r— Al aina7in sl B e et el

¥

0 Q 4 =

w 10334 Consumer Information Interface

11251: P1 Port Power Supply

t! 11252: P1 Port - Mode Selection

w _ 10405: Consumer Message
10868: Cll Port Setup

w 101 Security System
= 10570: Access Roles
“ 10724: Public Access

hd

= 10572: Management Access
= 10573: Manufacturer Access
" 10574: Role Administrator
=7 10575: User Administrator
" 10576: Data Collector

= 10577 Security Administrator

>
>
>
)
>
>
>
5 = 10578: Pre-established

r

Format Configuration (0-0:130.0.58)

Formatting List

4

Physical Unit Local Port Readout Format
Ll Wh 00000000.000 kWh
2 |W 0000.000 kKW
3 wvar 0000.000 kvar
4 |V 000.0 V
5 A 0000 A
6 wvarh 00000000.000 kvarh
7 |VAh 00000000.000 kVAR
8 VA 0000.000 kWA
9 |Hz 000.0 Hz to 00000.0 Hz
10 min 000 min to 0000000000 min

www.landisgyr.com
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4 | Support
Bei Fragen und Problemen sind folgende Schritte und Verantwortlichkeiten zu beriicksichtigen:

Landis
Gyr

1. Endkundensupport (Beantwortung von technischen Fragen und zu Problemen mit «Smart-Home»
Losungen) erfolgt durch den Netzbetreiber oder Modullieferant.

2. Validierung der korrekten Parametrierung der Landis+Gyr Stromzahler obliegt der Verantwortung
des Netzbetreibers oder “Smart-Home” Modullieferant (gemass vorigem Kapitel). Landis+Gyr kann
bei Bedarf hinzugezogen werden liber das ServiceNow Ticketsystem.

3. Netzbetreiber kontaktiert L1 Support von Landis+Gyr bei generischen Problemen (z.B. Schnittstelle
funktioniert nicht mehr nach einem Firmware Update) Giber E-Mail an
helpdesk.buszug@landisgyr.com oder Uber

Service Now: Other - Devices - EMEA Service Portal (service-now.com)

Arbeiten von Landis+Gyr werden gemadss liblichem Stundensatz erbracht.

5 | InHome-L6sungen die auf unserer Kundenschnittstelle aufsetzen
In der Tabelle sind eine Auswahl an InHome-Losungen aufgefihrt, welche auf der Kundenschnittstelle
der Landis+Gyr Zahler (iMG) aufsetzen. Damit ist es moglich, Zahlerwerte an diese InHome-Lésungen zu
libergeben. Es besteht kein Anspruch auf Vollstandigkeit. Die Liste wird nach Bedarf im Rahmen von
Revisionen dieses Dokumentes erweitert.
Landis+Gyr ibernimmt keinerlei Garantien, fir die korrekte Funktionalitdt der Loésung, da diese nicht
durch Landis+Gyr getestet wird. Flir weitere Informationen setzen Sie sich bitte mit den entsprechenden
Herstellern in Verbindung.

Hersteller / Unterstiitzte HW- Plugfest*
Zdhlertyp [Modul Schnittstelle Protokoll Hersteller Webseite
Eniwa Wired M-Bus CIP nach IDIS |Nein www.eniwa.ch
Pack2
E450 Gantrisch a
S4/S5 Energie CIP nach IDIS
Wired M-Bus Pack2 https://gplug.ch/
SHRDZM IT Wired M-Bus und P1 |CIP nach IDIS [Nein
Services e.U und optischer Kopf  |Pack2 https://cms.shrdzm.com/
Smappee P1/S1 |P1 nach DSMR P1 DSMR Nein https://www.smappee.com
Gantrisch a
E360S2  [Energie P1 nach DSMR P1 DSMR https://gplug.ch/
SHRDZM IT Wired M-Bus und P1 |CIP nach IDIS [Nein
Services e.U und optischer Kopf  |Pack2 https://cms.shrdzm.com/
Gantrisch Ua
E570S2 [Energie Wired M-Bus CIP nach IDIS
Pack2 https://gplug.ch/

* Getestet fur ausgewahlte Konfigurationen und Andwendungsfélle. Bitte wenden sie sich an den

jeweiligen Hersteller, um kompatible Konfigurationen zu erfahren. Hersteller, welche eine Plugfest-
Akkreditierung wiinschen, wenden sich bitte an den Landis+Gyr Support:
helpdesk.buszug@landisgyr.com oder (iber Service Now: Other - Devices - EMEA Service Portal (service-
now.com). Eine Offerte wird gemass individueller Anfrage erstellt.
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6 | Weiterefiihrende Dokumentation

Fir weiterfiihrende Informationen zur Modulentwicklung, verweisen wir auf die folgenden Dokumente:
1. CIl Protocol Description.pdf

2. CONSUMER INFORMATION INTERFACE (Cll) SPECIFICATION

Diese Dokumente werden auf individuelle Anfrage zur Verfligung gestellt.

7 | Anhang
7.1 | Standard Konfiguration mit dem Smart-Me Dongle
Konfiguration ist Gberholt gemass Abschnitt 3 und hier nur der Vollstandigkeit halber erwahnt

Consumer Information 1

Push Object List:
A
;‘:3_:;12‘7:;:( Register Profile Range
1 0-8:25.9.0; 2 Object list push setup consumer information 1
2 0-8:25.9.0; 1 Logical name push setup consumer information 1
3 0-0:96.1.0; 2 Device ID 1 (utility serial number 1, ID 2.1)
4 1-0:1.7.0; 2 Active power import +P
5 1-0:2.7.0; 2 Active power export -P
6 1-1:1.8.0; 2 Active energy import +A (Ql+QIV)
7 1-1:28.0: 2 Active energy export -A (QlI+Qlll)
8 1-1:5.8.0: 2 Reactive energy +Ri (Ql)
9 1-1:6.8.0; 2 Reactive energy +Rc (Qll)
10 1-1:7.8.0; 2 Reactive energy -Ri (Qlll)
11 1-1:8.8.0; 2 Reactive energy -Rc (QIV)
12 1-0:130.7.0; 2  Reactive power (Q)
13 1-0:31.7.0; 2 Current L1
14 1-0:51.7.0; 2 Current L2
15 1-0:71.7.0; 2 Current L3

www.landisgyr.com
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Push Scheduler Consumer Information 1 (0-5:15.0.4)

Action push data of consumer information 1 ~ ‘

Execution Time

/ (4]

Execution Time

every minute - second 00
every minute - second 05
every minute - second 10
every minute - second 15
every minute - second 20
every minute - second 25
every minute - second 30

every minute - second 35

W 0 ~ O W W N -

every minute - second 40

oy
(=]

every minute - second 45

ey
—_

every minute - second 50

—
~n

every minute - second 55

Consumer Information 12
Push Object List:

/ (#)

Profile Range

Logical Name; "
Attribute Index REgEkes

0-9:25.9.0; 2 Object list push setup consumer information 2
0-9:25.9.0; 1 Logical name push setup consumer information 2
1-1:1.8.1; 2 Active energy import +A (Ql+QIV) rate 1
1-1:1.82; 2 Active energy import +A (Ql+QIV) rate 2
1-1:2.8.1; 2 Active energy export -A (Qll+Qlll) rate 1

1-1:282: 2 Active energy export -A (Qli+Qlll) rate 2

Lo T B N ™

Push Scheduler Consumer Information 2 (0-6:15.0.4)

Action push data of consumer information 2 v
Execution Time
> X / ()
Execution Time
1 every minute - second 00

Consumer Information 3
Push Object List:
- /S O

Logical Name;
Attribute Index

Register Profile Range

www.landisgyr.com
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Push Scheduler Consumer Information 3 (0-7:15.0.4)

Action no action “

Execution Time

+ x 7/ ©

Execution Time
hourly - minute 00
hourly - minute 15

hourly - minute 30

W N -

hourly - minute 45

Consumer Information 4

Push Object List:

Landis

O

O W ~N O UV & W N -

PV R O ey A ey L Ty
oW N = O

Logical Name;

Attribute Index Regniey

0-11:25.9.0; 2  Object list push setup consumer information 4

0-11:25.9.0; 1  Logical name push setup consumer information 4

0-1:241.0: 6 M-Bus identification number channel 1
0-2:241.0: 6 M-Bus identification number channel 2
0-3:24.1.0: 6 M-Bus identification number channel 3
0-1:24.21;: 2 M-Bus value 1 channel 1

0-2:242.1: 2 M-Bus value 1 channel 2

0-3:24.2.1; 2 M-Bus value 1 channel 3

0-1:24.1.0: 9 M-Bus device type channel 1
0-2:24.1.0; 9 M-Bus device type channel 2
0-3:241.0; 9 M-Bus device type channel 3
0-1:24.21; 3 Unit/Scaler M-Bus value 1 channel 1
0-2:24.21; 3 Unit/Scaler M-Bus value 1 channel 2
0-3:24.2.1: 3 Unit/Scaler M-Bus value 1 channel 3

Profile Range

www.landisgyr.com
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Push Scheduler Consumer Information 4 (0-8:15.0.4)

Action push data of consumer information 4 ~

Execution Time
* x 7/ 0

Execution Time

hourly - minute 00
hourly - minute 15
hourly - minute 30

hourly - minute 45

W N -
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